WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
DZIAL LABORATORYJNY

Numer k_odo;%f probki:
06980/2017/P/SP

00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 tel. 620-90-01, tel./fax 620-64-91

Data sporzadzenia sprawozdania

2017.10.02

PoLsuie CENTRUM
AKREDYTACI

A\
v

BADANIA

AB 537

Data pobrania / dostarczenia probki

Miejsce pobrania probki
Pochodzenie probki
Punkt pobrania prébki
Zleceniodawca

Probka pobrana przez

("1 badania

Badania wykonano w dniach

Stan probki

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY
Nr HKL.9051.1.06980.2017

2017.09.28 /2017.09.28 [ | 2017 il- Na
Wola Rgczajska 60 i .

.“ Nr f/f ‘9'3;), TR

wodociag publiczny (P)

kran w kuchni

Gmina Pos$wigtne

pracownika PSSE w Wotominie
celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
2017.09.28 - 2017.09.29

bez zastrzezen

Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy / metodyka Jm Wynik Najwyzsza
dopuszezalna
zawarto§¢ **
Wskazniki mikrobiologiczne
1. | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml |PN-EN ISO jtk 0 0
wody 9308-1:2014-12+A1:2017-04
2. | Liczba bakterii Escherichia coli w 100 [ PN-EN ISO jtk 0 0
ml wody 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Wskazniki chemiczne
3. | Amoniak PN-C-04576-4:1994 | mg/l | <0,10 § 0,50
™ Wskazniki fizyczne
4. | Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1: 2016 pkt.5.3 | NTU 0,28 +/- 0,03 1,0
5. | Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | mg/l 10 +/-2 -
6. | Zapach w temp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 - akceptowalny -
z dnia 16.02.2009
7. |pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 +/-0,3 6,5-9,5
Przewodnosc elektryczna PN-EN27888:1999 uS/em 326 +/- 10 2500
wlasciwa w temp.25°C
9. | Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1 z dnia - akceptowalny -
25.03.2010

+/- niepewnoéé rozszerzona przy poziomie ufnoéci okoto 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.

wynik ze znakiem "<..." oznacza wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody, ktorg stanowi wartos¢ wpisana za znakiem
#* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989)

Adnotacje:

Wiersz 4 - wymaganie zawarte w Rozp.M.Z dla parametru:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian
Wiersz 5 - wymaganie zawarte w Rozp.M.Z dla parametru:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian
Wiersz 6 - wymaganie zawarte w Rozp.M.Z dla parametru:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian
Wiersz 9 - wymaganie zawarte w Rozp.M.Z dla parametru:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

Str.1/2

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Reklamacie mozna sktada¢ w terminie 14 dni od datv otrzvmania sprawozdania z badan.



Numer k(;;iowy probki:
06979/2017/P/SP

WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
DZIAL LABORATORYJNY

Data sporzgdzenia sprawozdania

00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 tel. 620-90-01, tel./fax 620-64-91 2017.10.02

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY
Nr HKL.9051.1.06979.2017

\,
p]
-~ -

BADANIA

PCA

Pouskie CentRum
AXREDYTACJSI

AB 537 KA
Data pobrania / dostarczenia probki - 2017.09.28 / 2017.09.28 f
Miejsce pobrania probki - Kolno 17 :
Pochodzenie probki - wodociag publiczny (P) LA el g
Punkt pobrania probki - kran w kuchni
Zleceniodawca - Gmina Po$wigtne
Probka pobrana przez - pracownika PSSE w Wolominie
-1 badania - celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach 2017.09.28 - 2017.09.29
Stan probki bez zastrzezen
Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy / metodyka Jm Wynik Najwyzsza
dopuszezalna
zawartos¢ **
Wskazniki mikrobiologiczne
1. | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml |PN-EN ISO jtk 0 0
wody 9308-1:2014-12+A1:2017-04
2. | Liczba bakterii Escherichia coli w 100 |PN-EN ISO jtk 0 0
ml wody 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Wskazniki chemiczne
3. | Amoniak | PN-C-04576-4:1994 | mg/ | <0,10 © 0,50
[TWskazniki fizyczne
4. | Mgtnos¢ PN-EN ISO 7027-1: 2016 pkt.5.3 | NTU 0,39 +/- 0,05 1,0
5. | Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | mg/l 5+/-1 -
6. | Zapach w temp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 - akceptowalny -
z dnia 16.02.2009
7. |pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5+/-0,3 6,5-9,5
8. | Przewodno$c¢ elektryczna PN-EN27888:1999 uS/cm 326 +/- 10 2500
wilasciwa w temp.25°C
9. [Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1z dnia - akceptowalny -
25.03.2010

+/- niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.
wynik ze znakiem "<..." oznacza wynik ponizej granicy oznaczalno$ci metody, ktérg stanowi warto$¢ wpisana za znakiem

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989)

Adnotacje:

Wiersz 4 - wymaganie zawarte w Rozp.M.Z dla parametru:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wiersz 5 - wymaganie zawarte w Rozp.M.Z dla parametru:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wiersz 6 - wymaganie zawarte w Rozp.M.Z dla parametru:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian

Wiersz 9 - wymaganie zawarte w Rozp.M.Z dla parametru:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Str.1/2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafoscei.

Reklamacie mozna sktadaé w terminie 14 dni od datv otrzvmania sorawozdania z badan.



